
Привод ПР 10Привод ПР 10

EDS.09.0630.002.77.000 - 
Дверь сварная

EDS.09.0630.002.79.000 - 
Дверь сварная

EDS.09.0630.002.90.000 - 
Каркас

EDS.09.0630.002.73.000 -
Дверь верхняя сварная

EDS.006.0630.001.75.001 -
 Дверь

Эскиз расположения оборудования ячеек №№ 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

См. табл.1

№ ячейки Обозначение двери
3,4,11,12,13,
14,15,16,17 EDS.09.0630.002.75.000

7,8 EDS.09.0630.002.75.000-01
9,10 EDS.09.0630.002.75.000-03

Таблица 1

Замок 060-4-0-15-49 (нерж)-5шт.

Замок 060-4-0-15-36 (нерж)

Привод ПР 10Привод ПР 10

EDS.09.0630.002.77.000 - 
Дверь сварная

EDS.09.0630.002.79.000 - 
Дверь сварная

EDS.09.0630.002.90.000 - 
Каркас

EDS.09.0630.002.73.000 -
Дверь верхняя сварная

EDS.006.0630.001.75.001 -
 Дверь

Эскиз расположения оборудования ячеек №№ 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

См. табл.1

Замок 060-4-0-15-49 (нерж)-5шт.

Замок 060-4-0-15-36 (нерж)
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EDS.09.0630.002.00.000
Копировал Формат A2

1 * Размеры для справок.
2 Нумерация ячеек согл. "17355.05 -ЕП".
3 **Не устанавливается в ячейках №№7,8.


